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Trinkwasser
Wassenverke Molfsee GmbH & Co. KG, Grasweg 5,2411g Molfsee / SglOg
250000660000000000046
Umfassende Unters. : Wasserwerksausgang, Grasweg 3, Molfsee
13.02.2019 / Fährmann Thomas
13.02.2019 / UCL, Fährmann
1 3.02.2019 - 27 .03.201 I

Prüfgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Probenkennung:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:
Probeneingang am / durch:
Prüfzeitraum:

Probenbezeichnung
Parameter

Probe-Nr.

Einheil

Grasweg Nr. 2
(Wasseruverksgebäude)

'1 9-071 36-001

Grenzwertliste
Methode

Probenahme und Messungen vor Ort

Probenahme Trinkwasser r --;-
I

l+
E/N /so 566rf'
I zot t-oz,xt

E"
Probenart (TEIS) ZUFALLSSTICHPROBE -;Kl

Datum 13.02.2019 -;Kl

Uhzeit 09:00 -:Kl

Wassertemperatur "C 8,9 DtN 38404-4
1976-1 r.Kt

Analyse der Originalprobe

Färbung ma1 | 0,1 0.5 I ow eN rco zaat
I zotz-ot.xrTrübung NTL 0,07 I DtN EN tSO 7027:
2016-1 1:Kl

Geruch ohne DEV B1/2:
1971-O1:Kl

Geschmack ohne DEV B1/2:
1971-01:Kt

pH-Wert (Messung Labor) 7,6 DtN EN ISO 10523:
2012-04:Kl

Leitfähigkeit bei 25"C " pS/cm 519 DIN EN 27888:
199?11:Kt

TOC mg/l 1.1 DIN EN 1484:
1 997-08.Kt

Säurekapazität pH 4,3 mmol/l 5,1 DIN 38409-7.
2005-12.KtCarbonathärte "dH 14 DIN 38409-7:
2005-12 KtGesamthärte "dH 15 DIN 38409 H6;Kl

Calcitlösekapazität mg/l -20,4 5 DIN 38404-10)
2012-12:Kl

!

P UcL Uruelt control Labor GmbH // Josef-Rethmann-St t. 5 il 445go Lünen ttDeutschtand /i T +4 g 2906 24og-o ll F +4g 2g06 24og-1o llinfo@uct-labor.de§ ucl-labor'de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 ll Geschäftsführer: Otiver Koenen, Dr. Andr6 Ni;iedt
@

§ Pyt]l 9i" Dakks nachDlN EN lso/lEc 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium und bekanntgegebene Messstefie nach s 29b Bundesimmissionsschutzgesetz.§ Die Akkreditierung gilt für die in der urkunde aufgeführten Pnifverfahren. Die Ergebnisse oJ.iän"n .i"n ,r.schließtich;uJ de; Filtrg"ö;;Lt""a.I Die veröffenthchung und vervielfältigung unserei Prtifberichte sowie deren veruinoung zu weÄ"*L"r."n bedürfen- auch auszugsweise - unserer schriftlichenI Genehmigung.
N

.z:...((*gx'*
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Probenbezeichnung
Parameter

Probe-Nr.

Einheit

Grasweg Nr. 2
(Wasserwerksgebäude)

'19-071 36-001

Grenzwertfi§e
Methode

Anionen

Chtorid mg/l

Fluorid mg/l

Nitrat mg/l

12,7

< 0,005

oJ,

1,03

. O^03

250

op5

,§

50

OJ

DrN EN tSO 103041:
2009-07;Kl

DIN EN ISO 14403;Kl

200947;Kl
D/N EN /SO 733951

1996-12;Kl

DIN EN ISO 13395:Kl

Sum.lndex Nitrat+Nitrit mg/l 0,02 1 berechnet:Kl

Sutfat mg/l 
I

I

Kationen/Metalle

Ammonium (NH4) mg/l

Aluminium mgil

- 
o,oz -I
8,9 ]

0,05

< 0,005

< 0,001

rl
250 

I

0,5

0.2

0,005

berechnet;Kl

DtNEi tso 10304't
2009-07:K

DtN EN tSO 11732:
200U05:Kl

DtN EN tSO 11885:
2OO9-09:Kl

DtN EN ISO 17294-2:
2017-01:K

Arsen mg/l < 0,0005 o,01 DtN EN ISO 17294-2:
2017-01:Kl

Blei mg/l < 0,0005 0,01 DtN EN ISO 17294-2:
2017-01:K

Bor mg/l 0,058 1 DtN EN tSO 11885:
2nna-no.Kl

Cadmium mg/l < 0,0004 0,003 DtN EN ISO 11885:
2oO9-O9:Kl

Calcium mg/l 89 DtN EN ISO 11885:
2oO9-09:Kl

Chrom gesamt mg/l < 0,002 0,05 DtN EN tSO 11885:
2009-09 Kl

Eisen mg/l < 0,01 0,2 DtN EN tSO 11885:
,oo9-o9 Kl

Kalium mg/l 2,7 DIN EN ISO 11885:
2009-09;Kl

Kupfer mg/l 0,041 2 DIN EN tSO 17294-2
2017-01;Kl

Magnesium mg/l 9,1
DtN EN ISO 11885:
2009-09;Kl

Mangan mg/l < 0,01 o,05 DtN EN ISO 11885:
2009-09:K

Natrium mg/l 12 200 DtN EN ISO 11885:
2009-09:K

Nickel mg/l < 0,002 0.02 DtN EN tSO 17294-2:
2017-O1:Kl

Quecksilber Pg/l < 0,1 1 DIN EN 1483:
2OO7-07:Kl

Selen mg/l < 0,0009 0,01 DtN EN tSO 17294-2:
2017-01:Kl

Uran mg/l < 0,001 0,01 DtN EN tSO 17294-2:
2017-01;Kl

Aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol Pg/l < 0,20 1 DtN 38407 F9:
1991-05;UA

Halogen ierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)

1,2-Dichlorethan Ug/l < 0,10 3 D/N EN /SO 10301 (F4):
1997-08;UA

Vinylchlorid/Chlorethen Pg/ < 0,10 0,5 D/NEN/SO 10301 (F4))

1997-08;UA

best. Summe Tri- u. Tetrachlorethen pg/l 0 10 D/NEN/SO 10301 (F4):
1997-08 tJA
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Probenbezeichnung
Parameter

Probe-Nr.

Einheit

Grasweg Nr. 2
(Wasserwerksgebäude)

1 9-071 36-001

Grenzwertliste
Methode

Mehrkern i ge Aromatische Koh lenwasserstol

Benzolblfluoranthen t.,S/ll

fe (PAK)

< o,oo2 -T
-I

I

otN 38407-39:
201 1-O9:Kl

Benzo[k]fluoranthen Pg/ < 0,002
DtN 38407-39:
201 1 -09;K

Benzo[a]pyren Pg/l < 0,005 0,01 DtN 38407-39:
201 1 -09;K

Benzo[ghi]perylen Ug/l < 0,01
DtN 38407-39:
201 1 -09:Kl

Pflanzenschutz- und behandlungsmittel (PS

AMPA

Atrazin us/l

< 0,05

< 0,05

DIN 38407-39:
2o1 1-09:Kl

DtN 38407-39:
201 1-09:Kl

DtN 38407-22:
2001-10:K

DIN 38407-35:

DtN 38407-35:
2O1O1o:Kl

Bentazon ug/l < 0,05 o,1 DtN 38407-35:
2010-10:Kl

Chloridazon Ug/ < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10;Kl

Chlortoluron US/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10;K

Clothianidin ug/l < 0,05 0,1 DIN 38407-35.
201o-10:Kl

Desethylatrazin Pg/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2O10-10;Kl

Desethylterbutylazin US/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10;Kl

Desmethyldiuron Ug/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10;Kl

Desisopropylatrazin Ug/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10;Kl

Desphenylchloridazon ug/l < 0,05 0,1 DIN 38407-35:
2010-10;Kl

Difenoconazol Pg/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10:Kl

2,O-Dichlorbenzamid Ug/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10;K

Dimethachlor ug/ < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10:Kl

Dimethachlor-Sulfonsäure CGA pg/l

354742

0,08 0.1 DIN 38407-35:
2O10-10;Kl

Dimethylsulfamid DMS PS/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2O10-10;Kl

Dimethachlorsäure CGA 50266 Pg/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10;Kl

Diuron uS/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10:Kl

Fluquinconazol Pg/l < 0,05 0,1 DIN 38407-35:
2O10-10:K

Glyphosat Ug/l < 0,05 0.1 DIN 38407-22:
2OO1-10:Kl

Hexazinon Pg/l < 0,05 0.1 DIN 38407-35)
2010-10:Kl

lmidacloprid Pg/l < 0,05 0.1 DtN 38407-35:
2010-10:K

lsoproturon ug/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2O1O1o:Kl

MCPA US/I < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10:Kl

Mecoprop vgl < 0,05 0.1 DtN 38407-35:
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Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Kl=Kiel, L=Lünen, HE=Heide

Die Messwerte entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverord nu ng.

Eine Kopie des Prüfberichtes haben wir an das Gesundheitsamt gesendet.

27.03.2019

20190327-16874719

/ {,u-,n
i.v. Dipl.-Chem. Dr. Lars Eckholtz (Kundenbetreuer)

Probenbezeichnung
Parameter

Probe-Nr.

Einheil

Grasweg Nr. 2
(Wassenverksgebäude)

1 9-071 36-001

Grenzwefliste
Methode

2010-10;Kl

Metazachlor ttg/l < 0,05 0,1 DIN 38407-35:
2010-lo Kl

Metazachlorsäure pS/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10;Kl

Metazachlorsulfonsäure Ug/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10;Kl

Metolachlor Ug/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10:Kl

Metolachlorsäure (Racemat) Ug/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35
2010-10:Kl

Metolachlorsulfonsäure (Racemat) pgil < 0,05 0,1 DIN 38407-35:
2010-10:K

Napropamid ug/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10:Kl

Oxadiryl ug/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-1O:Kl

Simazin pg/l < 0,05 0,1 DIN 38407-35
2O1&10:Kl

Terbuthylazin Ug/l < 0,05 0,1 DtN 38407-35:
2010-10:Kl

Thiacloprid Ug/l < 0,05 o,1 DIN 38407-35:
2O1A10:Kl

Tolylfluanid Ug/l < 0,05 0.1 DtN 38407-35:
un1 n-10.Kt

Mikrobiologische Untersuchung

Koloniezahl 22"C KBE/ml 0 100 Trinkwv §15 (1c):
2018-01:HE

Koloniezahl 36'C KBE/ml 0 100 Trinkwv §1 5 (1c):
2018-O1 HE

Coliforme Keime KBE/100m1 0 0 DtN EN ISO 9308-1:
2017-09;HE

E. coli KBE/100m1 0 0 DtN EN tSO 9308-1:
2017-09:HE

Enterokokken KBE/100m1 0 0 DtN EN ISO 7899-2:
20O0-l 1:HE

nicht analysiert = Fremdvergabe


